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PROJETO ELETRICO

N° TRT

CFT2201797144

N° S.0. CELESC
426107

ESCALA

INDICADA

Estrada Linha Santo Antonio, SN
Abdon Batista - SC - CEP 89636-000

13/12/2021

DATA
LOCAL

PROPRIETARIO

Prefeitura Municipal de Abdon Batista

CNPJ: 78.511.052/0001-10

RESPONSAVEL TECNICO

VISTA FRONTAL

REFERENCIA

Evandro Conte
RN: 09606589986

PROJETO

Cabine de Medicao 112,5lkVA

Captacdo de Agua

PRANCHA:

TOTAL DE:

1

NOTAS:
- DIMENSOES INFORMADAS: COMPRIMENTO x ALTURA x LARGURA;

- ESTE PROJETO SEQUE A NORMATIVA DA CELESC N-321.0002;

- AS DIMENSOES INDICADAS SAO OS VALORES MINIMOS EXIGIDOS PELA CELES;

- AS INSTALACOES INTERNAS DEVEM SEGUIR A NBR-5410 E NR-10;




